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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών 
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  Διακήρυξη: ΔΥΠ-1476 

 

Παροχή Υπηρεσιών: «Επιθεώρηση και ανακατασκευή κυρίων 

ανταλλακτικών συστήματος καύσης 

αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της 

ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου». 

 

Συμπλήρωμα Νο 3 Διακήρυξης 

 

Με το παρόν Συμπλήρωμα No 3 η Διακήρυξη ΔΥΠ - 1476 τροποποιείται ως εξής: 

1. Η παράγραφος 7.3.2. του Άρθρου 7 του Τεύχους 3 «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

αντικαθίσταται με την παρακάτω :  

 

     7.3.2  Σε περίπτωση αστοχίας καυστήρων, εντός της περιόδου εγγυήσεως και η οποία 

έχει σαν αποτέλεσμα την μη επίτευξη των εγγυημένων μεγεθών του Άρθρου 11.1 

των Ειδικών Όρων, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει ως Ποινική 

Ρήτρα για FFH ή FFS αντίστοιχα Ν αριθμού καυστήρων, ποσό ίσο με: 

 

 (Ν/18)*[1-(FFH/8.000)]*Συνολικό Συμβατικό Τίμημα Ανακατασκευής των  

   Καυστήρων ή 

 (Ν/18)*[1-(FFS/450)]*Συνολικό Συμβατικό Τίμημα Ανακατασκευής των Καυστήρων 
 

     Όποιο εκ των δύο είναι μικρότερο.  
 

2. Όλοι οι άλλοι Όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν. 

 


