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ΥΔΡΟΡΡΟΗ

A

Αποθήκη
καθαριότητας

Ενιαίος γραφειακός
χώρος

W.C.

Προσεκτική αποξήλωση θυρίδων,
αποθήκευση και επανατοποθέτηση

Αποξήλωση τμήματος επίστρωσης
δαπέδου από πλαστικά πλακίδια

και απομάκρυνσή τους

Καθαίρεση τμήματος οπτοπλινθοδομών
(σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη)

μετά του επιχρίσματος και σοβατεπιών
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ΠΛΑΤΟΣ

ΠΟΔΙΑ ΠΡΕΚΙ

ΤΥΠΟΣ
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ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ
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Δ.05
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06
ΧΩΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
E=8.71τ.μ.

Προσεκτική αποξήλωση θυρίδων,
αποθήκευση και επανατοποθέτηση

Αποξήλωση τμήματος επίστρωσης
δαπέδου από πλαστικά πλακίδια

και απομάκρυνσή τους

Καθαίρεση τμήματος οπτοπλινθοδομών
(σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη)

μετά του επιχρίσματος και σοβατεπιών

Ενιαίος γραφειακός
χώρος

Καθαρισμός-λειότριψη μωσαϊκού

Καθαρισμός-λειότριψη μωσαϊκού
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Γραφειακοί χώροι

+19.80

+20.07

2.150.85
2.00Π

2.200.00
1.05Θ

2.200.00
1.05Θ

2.150.85
1.00Π

2.200.00
1.05Θ

Καθαίρεση γυψότοιχων
(τμήμα τοίχου)

Αποξήλωση τμήματος επίστρωσης
δαπέδου από πλαστικά πλακίδια

και απομάκρυνσή τους

Καθαίρεση οπτοπλινθοδομών
μετά του επιχρίσματος και

σοβατεπιών

Προσεκτική αποξήλωση θυρίδων,
αποθήκευση και επανατοποθέτηση

Αποξήλωση τμήματος επίστρωσης
δαπέδου από πλαστικά πλακίδια και

απομάκρυνσή τους

Αποξήλωση επίστρωσης δαπέδου από
πλαστικά πλακίδια και απομάκρυνσή τους

Π 2.50
0.25 2.30

2.402.00
0.80Π

2.402.00
0.80Π

2.402.00
0.80Π

2.402.00
0.80Π

Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε
είδους, μετά της κάσας και των

υαλοπινάκων και απομάκρυνσή τους

2.402.00
0.80Π

Αποξήλωση υπερυψωμένου τμήματος
και κλείσιμο οπής πλάκας

Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε είδους,
μετά της κάσας, των υαλοπινάκων και των

περσίδων σκίασης, απομάκρυνση,
αποθήκευση και επανατοποθέτηση

(αλλαγή φοράς ανοίγματος πυράντοχης θύρας)

Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε είδους,
μετά της κάσας, των υαλοπινάκων και

των περσίδων σκίασης, απομάκρυνση,
αποθήκευση και επανατοποθέτηση

Καθαρισμός-λειότριψη μωσαϊκού

Διέρυνση ανοίγματος σε
οπτοπλινθοδομή

Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε
είδους, μετά της κάσας και των

υαλοπινάκων και απομάκρυνσή τους

Διέρυνση ανοίγματος σε
οπτοπλινθοδομή

Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε
είδους, μετά της κάσας και των

υαλοπινάκων και απομάκρυνσή τους

Διέρυνση ανοίγματος σε
οπτοπλινθοδομή

Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε
είδους, μετά της κάσας και των

υαλοπινάκων και απομάκρυνσή τους

Διέρυνση ανοίγματος σε
οπτοπλινθοδομή

Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε
είδους, μετά της κάσας και των

υαλοπινάκων και απομάκρυνσή τους

Διέρυνση ανοίγματος σε
οπτοπλινθοδομή

Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε
είδους, μετά της κάσας και των

υαλοπινάκων και απομάκρυνσή τους

Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε
είδους, μετά της κάσας και των

υαλοπινάκων και απομάκρυνσή τους

Καθαίρεση γυψότοιχων
(τμήμα τοίχου)

Καθαίρεση γυψότοιχων
(τμήμα τοίχου)

Αποξήλωση τμήματος επίστρωσης
δαπέδου από πλαστικά πλακίδια

και απομάκρυνσή τους

Καθαρισμός-λειότριψη μωσαϊκού
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ΘΗ 1.05
0.00 2.20

1.05
0.00 2.20

Αποθήκη
αναλωσίμων

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο2
E=41,90τ.μ

18 εκπαιδευόμενοι
+

2 εκπαιδευτές

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1
E=44,83τ.μ

18 εκπαιδευόμενοι
+

2 εκπαιδευτές

Διάδρομος
E=17,68τ.μ

Χώρος Γραφείων
E=44,62τ.μ

Κινητός
ηχομονωτικός

τοίχος

ΘΗ

Αποθήκη
καθαριότητας

W.C.

2.00
0.85 2.20

-

2.00
0.85 2.20

-

1.90
0.46

1.501.50
0.46-
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Νέες θύρες

Νέο σταθερό χώρισμα
γυψοσανίδας

Συμπλήρωση τμήματος ή οπής που
θα καθαιρεθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

της Η/Μ μελέτης

Νέο σταθερό ηχομονωτικό
χώρισμα γυψοσανίδας

(μέχρι την πλάκα)

Πλακίδια PVC

Μάρμαρο

Πλακίδια PVC

Κεραμικά πλακίδια

Πλακίδια PVC

Πλακίδια PVCΠλακίδια PVC

Κεραμικά πλακίδια
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Γ. ΓΡΑΨΑΣ
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Διάδρομος
E=17,15τ.μ

Αποθήκη
αναλωσίμων

ΘΗ 1.05
0.00 2.20

ΘΗ 1.05
0.00 2.20

ΘΗπ 1.05
0.00 2.20

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1
E=44,02τ.μ

20 εκπαιδευόμενοι
+

1 εκπαιδευτής

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Νο2
E=28,70τ.μ

Χώρος Γραφείων
E=28,82τ.μ

ΘΞ1π 0.80
0.00 2.20

Νέες θύρες

Νέο σταθερό χώρισμα
γυψοσανίδας

Συμπλήρωση τμήματος ή οπής που
θα καθαιρεθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

της Η/Μ μελέτης

Νέο σταθερό ηχομονωτικό
χώρισμα γυψοσανίδας

(μέχρι την πλάκα)

2.00
0.85 2.20

-

2.00
0.85 2.20

-

2.300.05
14.00-

1.90
0.46

1.501.50
0.46-
1.90 2.15

2.97
0.85 2.150.85

2.95- - -

0.00
0.80-
2.20

2.200.00
1.05-

2.200.00
1.05-

2.200.00
0.70-

0.00
0.80-
2.20

W.C.

Νέα μεταλλική κουπαστή
περιμετρικά του στηθαίου

Διατήρηση και λειότριψη μωσαϊκού, εφαρμογή
στεγανωτικών υλικών και τοποθέτηση
γρανιτοπλακιδίων διαστάσεων 30x30cm,
ίδιων με τα ήδη τοποθετημένα στο τμήμα του
βατού δώματος της οδού Αμασείας.

Πλακίδια PVC

Πλακίδια PVC

Μάρμαρο

Κεραμικά πλακίδια

Πλακίδια PVC

Πλακίδια PVC

Πλακίδια PVC

Πλακίδια PVC

Γρανιτοπλακίδια 30x30cm

Νέα μεταλλική κουπαστή
περιμετρικά του στηθαίου

A

1. protasi 1:50

Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ

1:50

385A10
Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ Α.Κ. Σ.Μ.

...

ΦΕΒ 2020

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ
ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Γ. ΓΡΑΨΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΤΟΣ

ΠΟΔΙΑ ΠΡΕΚΙ

ΤΥΠΟΣ
(παραπομπή στον

Πίνακα Κουφωμάτων)

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ
ΠΡΕΚΙΟΥ



GSPublisherEngine 0.0.100.100

K

I

H

G

F

E

D

C

B

2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

1

5.
78

4.
57

3.
16

2.
10

1.
98

1.
12

1.
21

1.99

2.88 6.89

2.25
0.30

2.25
0.30

2.25
0.30

2.25
0.30

2.25
0.30

3.390.103.40

2.11 0.25 5.60 1.75 0.36 2.24 0.10 4.96 0.10 6.79

1.
64

0.
10

2.
82

0.89 0.10 0.96

2.61 2.33

12.62

1.18
11.40

10
.1

4
2.

25
3.

62
1.

19
3.

29
0.

92
1.

85
2.

49
2.

50

25
.7

5

2.49 2.49 5.85 1.76 2.68 2.58 2.19 3.65 3.81

25.02

68.980 m2

B

B

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 6597 / 73
KAI TΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
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A

+19.80

+20.07

2.00
0.85 2.15

- 1.05
0.00 2.20

Τρίψιμο και καθαρισμός
επιφάνειας δαπέδου,

εφαρμογή επιδαπέδιας
οξύμαχης εποξειδικής βαφής

και περιθώρια από PVC

ΥΑ 0.80
1.60 2.40

ΥΘ1 2.50
0.25 2.30

0.80
1.60 2.40

0.80
1.60 2.40

0.80
1.60 2.40

0.80
1.60 2.40

Νέο χώρισμα διπλής
πυράντοχης γυψοσανίδας

Τοπική συμπλήρωση-
αποκατάσταση πλακιδίων

από PVC 30x30cm,
ιδίων με τα υφιστάμενα

Επένδυση διπλής
γυψοσανίδας

με μόνωση 7cm

Κλείσιμο οπής πλάκας ορόφου
και τοποθέτηση νέας μεταλλικής

κατασκευής για κάλυψη υψομετρικής
διαφοράς

ΘΗ0.85
0.272.20

Νέα μεταλλική κουπαστή
περιμετρικά του στηθαίου

ΥΑ

ΥΑ

ΥΑ

ΥΑ

Επανατοποθέτηση θυρών
και παραθύρων που

αποξηλώθηκαν από άλλη θέση

- -

-

Γραφειακοί χώροι

Συμπλήρωση χωρίσματος
γυψοσανίδας

Αίθουσα διδασκαλίας
Εργαστήριο

1.901.50
0.46-

1.901.50
0.46

2.150.85
2.95

2.150.85
2.97- - -

2.401.64
1.18-

2.400.15
6.75-

2.200.00
1.05-

2.200.00
0.70-

2.200.00
1.05-

2.200.00
1.05-

2.200.00
0.80-

0.00
0.80-
2.20

2.200.00
1.05-

W.C.

Επένδυση διπλής
γυψοσανίδας
με μόνωση 7cm

Επένδυση διπλής
γυψοσανίδας

με μόνωση 7cm

- 0.60
0.85 2.15

Διατήρηση και λειότριψη μωσαϊκού, εφαρμογή
στεγανωτικών υλικών και τοποθέτηση
γρανιτοπλακιδίων διαστάσεων 30x30cm,
ίδιων με τα ήδη τοποθετημένα στο τμήμα του
βατού δώματος της οδού Αμασείας.

Πλακίδια PVC

Μάρμαρο

Πλακίδια PVC

Πλακίδια PVC

Γρανιτοπλακίδια 30x30cm

Πλακίδια PVC

Πλακίδια PVC

Κεραμικά πλακίδια

Νέα μεταλλική κουπαστή
περιμετρικά του στηθαίου

A

1. protasi 1:50

Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ

1:50

385A11
Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ Α.Κ. Σ.Μ.

...
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ
ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Γ. ΓΡΑΨΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΤΟΣ

ΠΟΔΙΑ ΠΡΕΚΙ

ΤΥΠΟΣ
(παραπομπή στον

Πίνακα Κουφωμάτων)

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ
ΠΡΕΚΙΟΥ
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ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Ενιαίος γραφειακός
χώρος
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90°

90
° ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΓΥ
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Ν
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ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΓΥ
Ψ

Ο
ΣΑ

Ν
ΙΔ

Α

ΓΥ
Ψ

Ο
ΣΑ

Ν
ΙΔ

Α

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

Λ-02

Αποξήλωση τμημάτων ψευδοροφών από
γυψοσανίδα και καθαίρεση, αποθήκευση και

επανατοποθέτηση ψευδοροφών πλακών
ορυκτών ινών.

Τοπική αποξήλωση ψευδοροφής
γυψοσανίδας, σκελετού ανάρτησης

και αφαίρεση ακέραιων πλακών,
αποθήκευση και επανατοποθέτηση αυτών.

3. anopseis yfistamena 1:50

Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

1:50

385A12
Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ Α.Κ. Σ.Μ.
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ
ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Γ. ΓΡΑΨΑΣ
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Δ.05
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06
ΧΩΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
E=8.71τ.μ.

Εξυγίανση-καθαρισμός μωσαϊκού

Εξυγίανση-καθαρισμός μωσαϊκού

Ενιαίος γραφειακός
χώρος
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ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
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ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Λ-02

Αποξήλωση τμημάτων ψευδοροφών από γυψοσανί
δα και καθαίρεση, αποθήκευση και επανατοποθέτη

ση ψευδοροφών πλακών ορυκτών ινών.

Τοπική αποξήλωση ψευδοροφής
γυψοσανίδας, σκελετού ανάρτησης

και αφαίρεση ακέραιων πλακών,
αποθήκευση και επανατοποθέτηση αυτών.

3. anopseis yfistamena 1:50

Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

1:50

385A13
Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ Α.Κ. Σ.Μ.
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ
ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Γ. ΓΡΑΨΑΣ
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ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
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Τοπική αποξήλωση ψευδοροφής
γυψοσανίδας

3. anopseis yfistamena 1:50

Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

1:50
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Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ Α.Κ. Σ.Μ.
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ
ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Γ. ΓΡΑΨΑΣ
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B

AA

Για την ακριβή τοποθέτηση
των φωτιστικών, στομίων

και πυρανιχνευτών στην ψευδοροφή, να γίνει
παραπομπή στα αντίστοιχα

σχέδια των Η/Μ μελετών.

ΟΡΟΦΗ ΣΟΒΑ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ
ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ
ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

2. anopseis protasi 1:50

Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ
ΑΝΟΨΗ ΝΕΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

1:50
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A

Για την ακριβή τοποθέτηση
των φωτιστικών, στομίων

και πυρανιχνευτών στην ψευδοροφή, να γίνει
παραπομπή στα αντίστοιχα

σχέδια των Η/Μ μελετών.

ΟΡΟΦΗ ΣΟΒΑ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ
ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

A

2. anopseis protasi 1:50

Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ
ΑΝΟΨΗ ΝΕΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

1:50
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A

Για την ακριβή τοποθέτηση
των φωτιστικών, στομίων

και πυρανιχνευτών στην ψευδοροφή, να γίνει
παραπομπή στα αντίστοιχα

σχέδια των Η/Μ μελετών.

ΟΡΟΦΗ ΣΟΒΑ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ
ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΟΡΟΦΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60x60 cm

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η΄ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

A

2. anopseis protasi 1:50

Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ
ΑΝΟΨΗ ΝΕΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

1:50
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Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ Α.Κ. Σ.Μ.
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ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Γ. ΓΡΑΨΑΣ
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0. kathaireseis 1:50

Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ Α' ΔΩΜΑΤΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1:50
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ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Γ. ΓΡΑΨΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΤΟΣ

ΠΟΔΙΑ ΠΡΕΚΙ

ΤΥΠΟΣ
(παραπομπή στον

Πίνακα Κουφωμάτων)

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ
ΠΡΕΚΙΟΥ
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Τ  ι τ  λ  ο  ς     σ  χ  ε  δ  ι  ο  υ

Σ   Χ   Ε   Τ   Ι    Κ   Α       Σ   Χ   Ε   Δ   Ι    Α

Αριθμος  Σχεδιου

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι    Σ

ΚΑΤΟΨΗ Β' ΔΩΜΑΤΟΣ
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-2.75

-2.70

-6.05

-6.00

±0.00/103.44

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 6597 / 73

KAI TΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

4767 / 74 ΚΑΙ 969 / 78

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ

ΧΩΡΟΙ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ

ΧΩΡΟΙ

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ

ΧΩΡΟΙ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠ0
ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ 60/60
ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠ0
ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ 60/60
ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠ0
ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ 60/60
ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
.

ΑΝΘΥΓΡΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
.

ΑΝΘΥΓΡΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
.

ΑΝΘΥΓΡΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 5εκ.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 5εκ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ.

ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 5εκ.

ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3εκ.

ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3εκ.

ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 5εκ.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 5εκ.

ΩΣ ΕΧΕΙ

ΩΣ ΕΧΕΙ - ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ

ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΩΣ ΕΧΕΙ

ΩΣ ΕΧΕΙ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

01

02

03

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙΖΟΥ

04

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

06

ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ANDIBANDAL

07

ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

08

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

09

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ

05

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

10

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ

ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΟΜΗ Α - Α

1:50

Γ. Γ. Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
Α.Μ. Σ.Μ.

...

ΤΟ ±0.00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 103.44 ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ



-7.65

+24.00

+23.60

+1.61

+26.00

+2.60

+23.16

+16.60

+7.00

+19.75

+13.35

+16.55

+6.95

+10.15

+4.35

+23.00

+26.00

+4.40

+10.20

+13.40

+19.80

+23.05

+1.55

-2.75

+1.60

-2.70

-6.05

-6.00

±0.00/103.44
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ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

+15.65

+14.28

+12.45

+11.08

+9.25

+7.88

+7.40

+19.10

+22.40

+3.11

+1.60

+2.42

+4.40

+17.44

+20.73

+24.04

+16.65

+19.95

+19.85

+19.95

+12.80

+18.90

+9.55

+9.15

+6.95

+10.15

+19.75

+13.35

+16.55

+23.00

ΘΕΠ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠ0
ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ 60/60
ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠ0
ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ 60/60
ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 7εκ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ
ΠΑΝΕΛΑ ΤΥΠΟΥ
ETALBOND E-97
BRAVO .

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠ0
ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ 60/60
ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΩΣ ΕΧΕΙ

ΩΣ ΕΧΕΙ - ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ

ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΩΣ ΕΧΕΙ

ΩΣ ΕΧΕΙ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

01

02

03

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙΖΟΥ

04

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

06

ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ANDIBANDAL

07

ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

08

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

09

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ

05

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

10

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ

ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΟΜΗ B - B

1:50

Γ. Γ. Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
Α.Μ. Σ.Μ.

...

ΤΟ ±0.00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 103.44 ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ



±0.00/103.44

+1.55

+1.60

+7.00

+1.17

+16.55

+19.75

+13.35

+6.95

+10.15

+4.35

-2.75

+23.00

+26.00

-7.65

+4.40

-2.70

+10.20

+13.40

+16.60

+19.80

+23.05

+3.10

+1.77

+1.80
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01

01

01

01
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02
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07
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10

10

10

+15.55

+14.40

+12.30

+11.15

+9.15

+8.00

+17.44

+20.73

+24.04

08

Å µ ð ï ñ ß á

ÊáôÜóôçµá Ðáãêñáôßïõ

Å ê ð á ß ä å õ ó ç

É. É. Å. Ê.  ÄÅÇ Á.Å.

+2.18

+1.98

+2.42

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

01

02

03

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙΖΟΥ

04

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

06

ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ANDIBANDAL

07

ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

08

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

09

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ

05

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

10

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ

ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΟΨΗ ΑΜΑΣΕΙΑΣ

1:50

Γ. Γ. Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
Α.Μ. Σ.Μ.

ΤΟ ±0.00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 103.44 ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ



+7.00

+16.55

+13.35

+6.95

+10.15

+4.35

+4.40

+10.20

+13.40

+16.60

+23.00

+23.05

+19.75

+19.80
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+1.55

+1.60

-2.75

-2.70

-7.65

+26.00

+1.00

±0.00

06060606

06

01

01

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

01

02

03

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙΖΟΥ

04

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

06

ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ANDIBANDAL

07

ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

08

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

09

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ

05

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

10

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ

ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΟΨΗ ΠΡΑΤΙΝΟΥ

1:50

Γ. Γ. Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
Α.Μ. Σ.Μ.

...

ΤΟ ±0.00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 103.44 ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ



±0.00/103.44
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+7.00

+16.55

+19.75

+13.35

+6.95

+10.15

+4.35
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+4.40

-2.70

+10.20
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+19.80

+23.05
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+3.45

+2.87

+2.80

ΤΟΠΙΚΗ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ

11

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

01

02

03

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙΖΟΥ

04

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

06

ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ANDIBANDAL

07

ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

08

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

09

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ

05

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

10

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TYΠΟΥ ETALBOND E97

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11

ΤΟ ±0.00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 103.44 ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ

ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΟΨΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ

1:50

Γ. Γ. Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
Α.Μ. Σ.Μ.

...
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