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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΞ1π

ΠΟΔΙΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
α βΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΕΚΙ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

0.80 2.20 0.00 2.20 2

ΘΗπ
1.05 2.20 0.00 2.20 2
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)

3ος όροφος

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΦΟΣ
ΧΩΡΟΣ

4ος όροφος

ΘΗ

3ος όροφος
4ος όροφος

3ος όροφος
4ος όροφος
5ος όροφος

1.05 2.20 0.00 2.20

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΘΥΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΜΕ
ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΘΕΣΗ:

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΣΧΕΔΙΟΥ:

385-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ
ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου

ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΕΒ 2020
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΔΙΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
α βΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΕΚΙ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

0.80 0.80 1.60 2.40

ΟΡΟΦΟΣ
ΧΩΡΟΣ
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ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛO
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

Ενδεικτική σειρά αλουμινίου: Ε-45 της ΕΤΕΜ
ή παρόμοια (σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου)

Υαλοπίνακες ασφαλείας ενεργειακοί, διπλοί,
συνολικού πάχους 25,14m (εξωτερικό κρύσταλλο
Laminated 3mm+3 μεμβράνες PVB+3mm - κενό
12mm – κρύσταλλο 6mm ενεργειακό)

ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ
ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ

Ενδεικτική σειρά αλουμινίου: Ε-52 της ΕΤΕΜ
ή παρόμοια (σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου)

Υαλοπίνακες ασφαλείας ενεργειακοί, διπλοί,
συνολικού πάχους 25,14m (εξωτερικό κρύσταλλο
Laminated 3mm+3 μεμβράνες PVB+3mm - κενό
12mm – κρύσταλλο 6mm ενεργειακό)

ΥΘ1 5ος όροφος

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ

ΥΑ 5ος όροφος

ΘΕΣΗ:

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣHΣ
ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου

ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΕΒ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΣΧΕΔΙΟΥ:

385-02
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