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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A A

+4.40

+1.60

+2.40

+1.60

+2.42

+2.68

+4.40

+4.38

+2.87

Γ

Γ

+6.70

HM.01

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ

E=34.04τ.μ.

HM.05

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

E=6.46τ.μ.

HM.04

ΦΩΤΟΤΥΠEΙΟ

E=6.01 τ.μ.

HM.02

CONTROL ROOM

E=10.07τ.μ.

HM.03

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

E=5.81 τ.μ.

HM.06

W.C.

HM.07

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

HM.08

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

ψυγείο

KΚT-H.1

ΥΠΟΜΝΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΦΩΝΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ -

ΚΑΤΟΨΗ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΔΚ 03

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Γ.06

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Γ.07

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

Αποθήκη

αναλωσίμων

Διάδρομος

E=17,68τ.μ

Γ.04

MOP-SINK

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χώρος Γραφείων

E=44,62τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο2

E=41,90τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,83τ.μ

ΤΚT-3.1

ΥΠΟΜΝΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΦΩΝΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ -

ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΔΚ 06

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΤΚT-3.1

Φ.Α.-3.1 Φ.Ν.-3.1
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A

Δ.05

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

Διάδρομος

E=17,15τ.μ

Αποθήκη

αναλωσίμων

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Νο2

E=28,70τ.μ

Χώρος Γραφείων

E=28,82τ.μ

A

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,02τ.μ

ΤΚT-4.1

ΥΠΟΜΝΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΦΩΝΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

PRINTER

PRINTER

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ -

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΔΚ 07

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΤΚT-4.1

Φ.Α.-4.1 Φ.Ν.-4.1
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Ρ.Γ. - Ο.Γ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

AA

Ε.08

W.C.

E.01

E=15,39τ.μ

E.02

E=15,36τ.μ.

E.03

E=22,20τ.μ.

E.04

E=33,61τ.μ

E.10

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

E=72,83τ.μ

ΤΚT-5.1

ΥΠΟΜΝΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΦΩΝΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ -

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΔΚ 08

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΤΚT-5.1

Φ.Α.-5.1 Φ.Ν.-5.1



ΥΠΟΜΝΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΦΩΝΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ -

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

-

385ΔΚ 11

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Γ.06

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Γ.07

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

Αποθήκη

αναλωσίμων

Διάδρομος

E=17,68τ.μ

Γ.04

MOP-SINK

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χώρος Γραφείων

E=44,62τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο2

E=41,90τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,83τ.μ

ΥΠΟΜΝΗΝΑ

Π
 
Π
 
Σ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -

ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A

Δ.05

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

Διάδρομος

E=17,15τ.μ

Αποθήκη

αναλωσίμων

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Νο2

E=28,70τ.μ

Χώρος Γραφείων

E=28,82τ.μ

A

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,02τ.μ

ΥΠΟΜΝΗΝΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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4767 / 74 ΚΑΙ 969 / 78

Ρ.Γ. - Ο.Γ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

AA

Ε.08

W.C.

E.01

E=15,39τ.μ

E.02

E=15,36τ.μ.

E.03

E=22,20τ.μ.

E.04

E=33,61τ.μ

E.10

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

E=72,83τ.μ

ΥΠΟΜΝΗΝΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



B

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 6597 / 73
KAI TΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
4767 / 74 ΚΑΙ 969 / 78

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Γ.06
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Γ.07
ΧΩΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
E=8.71τ.μ.

A

Αποθήκη
αναλωσίμων

Διάδρομος
E=17,68τ.μ

Γ.04
MOP-SINK
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χώρος Γραφείων
E=44,62τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο2
E=41,90τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1
E=44,83τ.μ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ
3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΓΕΙΩΣΕΙΣ -
ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΓ 06
Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ A. K. Σ. Μ.
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A

Δ.05

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

Διάδρομος

E=17,15τ.μ

Αποθήκη

αναλωσίμων

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Νο2

E=28,70τ.μ

Χώρος Γραφείων

E=28,82τ.μ

A

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,02τ.μ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΓΕΙΩΣΕΙΣ -

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΓ 07

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



B

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 6597 / 73

KAI TΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

4767 / 74 ΚΑΙ 969 / 78

Ρ.Γ. - Ο.Γ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

AA

Ε.08

W.C.

E.01

E=15,39τ.μ

E.02

E=15,36τ.μ.

E.03

E=22,20τ.μ.

E.04

E=33,61τ.μ

E.10

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

E=72,83τ.μ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Cu/eSn 1x25mm²

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

EA

OA

RA

SA

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΓΕΙΩΣΕΙΣ -

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΓ 08

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΓΕΙΩΣΕΙΣ -

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

-

385ΗΓ 11

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΧΑΡΑΚΤ. ΦΟΡΤΙΟΥ

Φ Ν - 2 . 1 . 1

ΧΑΡΑΚΤ. ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΚΥΚΛ.

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

M

ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΚΥΚΛ. ΜΗΚΟΣ

ΓΠA

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS

ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ UPS

Γ.Π.Χ.Τ.

ΠΒ-Υ.1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ -

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

-

385ΗΔ 01

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ
3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ -
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

-

385ΗΔ 02
Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ A. K. Σ. Μ.



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 1 από 3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 2 από 3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

3 από 3

ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

Γ.Π.Χ.Τ.

1 από 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 2 από 2

Γ.Π.Χ.Τ.



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

Γ.Π.Α.

1 από 2



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

Γ.Π.Α.

2 από 2



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

ΦΝ-5.1

1 από 3



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 2 από 3

ΦΝ-5.1



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 3 από 3

ΦΝ-5.1



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

ΦA-5.1

1 από 2



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

ΦA-5.1

2 από 2



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

ΦΝ-5.2

1 από 2



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

ΦΝ-5.2

2 από 2



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

ΦΝ-4.1

1 από 3



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 2 από 3

ΦΝ-4.1



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 3 από 3

ΦΝ-4.1



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

ΦA-4.1

1 από 1



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

ΦΝ-3.1

1 από 4



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 2 από 4

ΦΝ-3.1



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 3 από 4

ΦΝ-3.1



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ... 4 από 4

ΦΝ-3.1



ΑΝΑΘ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

'Εγκριση'Ελεγχος

Ι. ΡΗΓΟΣ

Μελέτη

Ημερομηνία

Ονομ. Πίνακα

Αρ. Σχεδίου

Κλίμακα

-

Φύλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

... ...

ΦA-3.1

1 από 1



B

7 / 73

ΗΣΕΙΣ

78

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A A

+4.40

+1.60

+2.40

+1.60

+2.42

+2.68

+4.40

+4.38

+2.87

Γ

Γ

+6.70

HM.01

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ

E=34.04τ.μ.

HM.05

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

E=6.46τ.μ.

HM.04

ΦΩΤΟΤΥΠEΙΟ

E=6.01 τ.μ.

HM.02

CONTROL ROOM

E=10.07τ.μ.

HM.03

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

E=5.81 τ.μ.

HM.06

W.C.

HM.07

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

HM.08

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

ψυγείο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗONOM. ΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

(ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ)

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

(ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΧΑΡΑΚΤ. ΦΟΡΤΙΟΥ

Φ Ν - 2 . 1 . 1

ΧΑΡΑΚΤ. ΠΑΡΟΧΗΣ

ΦA-Η.1

ΦΝ-Η.1

ΨΥΚΤΗΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΙΝΗΣΗ -

ΚΑΤΟΨΗ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΚ 03

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ

A. K. Σ. Μ.

ΟΔΕΥΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3ου και 4ου

ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ

ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΙΝΑΝΑ ΦΝ-5.2

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 5ου ΟΡΟΦΟΥ
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Γ.06

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Γ.07

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

Αποθήκη

αναλωσίμων

Διάδρομος

E=17,68τ.μ

Γ.04

MOP-SINK

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χώρος Γραφείων

E=44,62τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο2

E=41,90τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,83τ.μ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗONOM. ΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

(ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ)

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

(ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΧΑΡΑΚΤ. ΦΟΡΤΙΟΥ

Φ Ν - 2 . 1 . 1

ΧΑΡΑΚΤ. ΠΑΡΟΧΗΣ

ΦΝ-3.1

ΦA-3.1

ΨΥΚΤΗΣ

PRINTER

PRINTER

PRINTER

PRINTER

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΙΝΗΣΗ -

ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΚ 06

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A

Δ.05

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

Διάδρομος

E=17,15τ.μ

Αποθήκη

αναλωσίμων

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Νο2

E=28,70τ.μ

Χώρος Γραφείων

E=28,82τ.μ

A

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,02τ.μ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗONOM. ΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

(ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ)

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

(ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΧΑΡΑΚΤ. ΦΟΡΤΙΟΥ

Φ Ν - 2 . 1 . 1

ΧΑΡΑΚΤ. ΠΑΡΟΧΗΣ

ΦΝ-4.1

ΦA-4.1

PRINTER

PRINTER

PRINTER

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΙΝΗΣΗ -

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΚ 07

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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Ρ.Γ. - Ο.Γ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

AA

Ε.08

W.C.

E.01

E=15,39τ.μ

E.02

E=15,36τ.μ.

E.03

E=22,20τ.μ.

E.04

E=33,61τ.μ

E.10

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

E=72,83τ.μ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗONOM. ΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

(ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ)

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

(ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΧΑΡΑΚΤ. ΦΟΡΤΙΟΥ

Φ Ν - 2 . 1 . 1

ΧΑΡΑΚΤ. ΠΑΡΟΧΗΣ

ΦΝ-5.1

ΦA-5.1

ΨΥΚΤΗΣ

ΦΝ-5.2

ΥΠΕ-2/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2

ΥΠΕ-1 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1

EA

OA

RA

SA

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΙΝΗΣΗ -

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΚ 08

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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ΗΣΕΙΣ

 78

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Γ.06

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Γ.07

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

Αποθήκη

αναλωσίμων

Διάδρομος

E=17,68τ.μ

Γ.04

MOP-SINK

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χώρος Γραφείων

E=44,62τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο2

E=41,90τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,83τ.μ

ΦΝ-3.1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ -

ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΦ 06

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A

Δ.05

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

Διάδρομος

E=17,15τ.μ

Αποθήκη

αναλωσίμων

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Νο2

E=28,70τ.μ

Χώρος Γραφείων

E=28,82τ.μ

A

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,02τ.μ

ΦΝ-4.1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ -

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΦ 07

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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Ρ.Γ. - Ο.Γ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

AA

Ε.08

W.C.

E.01

E=15,39τ.μ

E.02

E=15,36τ.μ.

E.03

E=22,20τ.μ.

E.04

E=33,61τ.μ

E.10

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

E=72,83τ.μ

ΦΝ-5.1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ -

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΗΦ 08

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.

Δ.Π. Α.Κ.

ΦΝ-5.2
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Ρ.Γ. - Ο.Γ.

Ρ
.
Γ
.
 
-
 
Ο
.
Γ
.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Γ.06

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Γ.07

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

Αποθήκη

αναλωσίμων

Διάδρομος

E=17,68τ.μ

Γ.04

MOP-SINK

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χώρος Γραφείων

E=44,62τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο2

E=41,90τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,83τ.μ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -

ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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Ρ.Γ. - Ο.Γ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A

Δ.05

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

Διάδρομος

E=17,15τ.μ

Αποθήκη

αναλωσίμων

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Νο2

E=28,70τ.μ

Χώρος Γραφείων

E=28,82τ.μ

A

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,02τ.μ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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Ρ.Γ. - Ο.Γ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

AA

Ε.08

W.C.

E.01

E=15,39τ.μ

E.02

E=15,36τ.μ.

E.03

E=22,20τ.μ.

E.04

E=33,61τ.μ

E.10

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

E=72,83τ.μ

mm 1667 x 1140 x 365

Heat Recovery Ventilator with DX CoilPRODUCT

Dimensions (W x D x H)

Model

Left Side view Front view Reft Side view

Bottom view

Top view

Rear view

RA(Return Air)

SA(Supply Air)

EA(Exhaust Air)

OA(Outdoor Air)

EA

OA

RA

SA

LZ-H100GXN0

RA(Return Air)

SA(Supply Air)

EA(Exhaust Air)

OA(Outdoor Air)

Direct expansion coil

Total Heat Exchanger

Air filter

EA

OA

RA

SA

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



B

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 6597 / 73
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Ρ.Γ. - Ο.Γ.

Ρ
.
Γ
.
 
-
 
Ο
.
Γ
.

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ

A A

ΔΑ.02

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

ΔΑ.01

ΔΩΜΑ

E=17.94τ.μ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -

ΚΑΤΟΨΗ Α΄ ΔΩΜΑΤΟΣ

1:50

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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Ρ.Γ. - Ο.Γ.

Ρ
.
Γ
.
 
-
 
Ο
.
Γ
.

A A

2.182 632 612 153 1.280

2.182

L2

2.677

L3

4.859

125

2.182 632 612 153 1.280

125

1.244 206

1.450

L1

1.450

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -

ΚΑΤΟΨΗ Β΄ ΔΩΜΑΤΟΣ

1:50

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



±0.00/103.44

+1.55

+1.60

+7.00

+16.55

+19.75

+13.35

+6.95

+10.15

+4.35

-2.75

+23.00

+26.00

+4.40

-2.70

+10.20

+13.40

+16.60

+19.80

+23.05

+2.70

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1:50

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



OΡΟΦΟΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -

ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ 1 από 2

-

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



+24.00

+23.60

+23.00

+26.00

+26.00

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -

ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ 2 από 2

-

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Γ.06

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Γ.07

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

Αποθήκη

αναλωσίμων

Διάδρομος

E=17,68τ.μ

Γ.04

MOP-SINK

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χώρος Γραφείων

E=44,62τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο2

E=41,90τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,83τ.μ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -

ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΚΣ 06

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A

Δ.05

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

Διάδρομος

E=17,15τ.μ

Αποθήκη

αναλωσίμων

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Νο2

E=28,70τ.μ

Χώρος Γραφείων

E=28,82τ.μ

A

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,02τ.μ

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΚΣ 07

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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Ρ.Γ. - Ο.Γ.

Ρ
.
Γ
.
 
-
 
Ο
.
Γ
.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

AA

Ε.08

W.C.

E.01

E=15,39τ.μ

E.02

E=15,36τ.μ.

E.03

E=22,20τ.μ.

E.04

E=33,61τ.μ

E.10

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

E=72,83τ.μ

EA

OA

RA

SA

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΚΣ 08

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.



±0.00/103.44

+1.55

+1.60

+7.00

+16.55

+19.75

+13.35

+6.95

+10.15

+4.35

-2.75

+23.00

+26.00

+4.40

-2.70

+10.20

+13.40

+16.60

+19.80

+23.05

4-branch

ARBL054

7-branch

ARBL057

Models

4-branch

ARBL104

7-branch

ARBL107

÷ 

÷ 

ARUM140LTE5

Additional refrigerant : 10.58 kg

 ( 38.55 kW )

ARBLN03321

12.7:28.58

25.0 m

ARBL107

9.52:22.2

3.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.19 / 2.44 kW)

6.35:12.7

22.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.19 / 2.44 kW)

6.35:12.7

21.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.23 / 2.47 kW)

6.35:12.7

12.0 m

ARNU15GCEA2

 (4.01 / 3.15 kW)

6.35:12.7

18.0 m

ARNU15GCEA2

 (4.06 / 3.19 kW)

6.35:12.7

8.0 m

ARNU18GCFA2

 (5.01 / 3.85 kW)

6.35:12.7

12.0 m

ARBL057

9.52:19.05

4.0 m

ARNU09GCEA2

 (2.51 / 1.93 kW)

6.35:12.7

13.0 m

ARNU09GQAA2

 (2.50 / 1.92 kW)

6.35:12.7

17.0 m

ARNU09GQAA2

 (2.50 / 1.92 kW)

6.35:12.7

17.0 m

ARNU18GCFA2

 (4.92 / 3.78 kW)

6.35:12.7

28.0 m

ARNU24GCFA2

 (6.30 / 4.77 kW)

9.52:15.88

17.0 m

ARUM140LTE5

Additional refrigerant : 9.79 kg

 ( 39.86 kW )

ARBLN07121

12.7:28.58

9.0 m

ARBL057

9.52:15.88

2.0 m

ARNU09GCEA2

 (2.54 / 1.95 kW)

6.35:12.7

22.0 m

ARNU07GCEA2

 (2.06 / 1.47 kW)

6.35:12.7

22.0 m

ARNU09GCEA2

 (2.54 / 1.95 kW)

6.35:12.7

21.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.27 / 2.50 kW)

6.35:12.7

16.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.30 / 2.52 kW)

6.35:12.7

8.0 m

ARBLN03321

12.7:28.58

3.0 m

ARBL054

9.52:19.05

2.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.23 / 2.47 kW)

6.35:12.7

22.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.23 / 2.47 kW)

6.35:12.7

22.0 m

ARNU15GTQA2

 (4.09 / 3.12 kW)

6.35:12.7

12.0 m

ARNU15GTQA2

 (4.11 / 3.13 kW)

6.35:12.7

7.0 m

ARBL057

9.52:19.05

3.5 m

ARNU12GCEA2

 (3.24 / 2.48 kW)

6.35:12.7

19.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.26 / 2.49 kW)

6.35:12.7

14.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.28 / 2.51 kW)

6.35:12.7

8.0 m

ARNU12GCEA2

 (3.23 / 2.47 kW)

6.35:12.7

22.0 m

ARNU15GCEA2

 (4.04 / 3.17 kW)

6.35:12.7

23.0 m

÷ ÷ 

125

2.182 632 612 153 1.280

125

1.244 206

1.450

125

2.182 632 612 153 1.280

125

1.244 206

1.450

Additional refrigerant : 2.32 kg

 ( 22.40 kW / 22.40 kW )

ARBLN03321

9.52:22.20

11.0 m

9.52:19.05

1.5 m

6.35:12.70

1.5 m

LZ-H100GXN4

ARBLN03321

6.35:12.70

0.5 m

9.52:19.05

0.5 m

ARBLN01621

0.5 m

3 m

ARNU21GTQD4

 (6 / 6.8 kW)

 (6.6 / 7.4 kW)

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

-

385ΚΣ 11

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.

6.35:12.70

6.35:12.70

ARNU21GTQD4

 (6 / 6.8 kW)

ARNU21GTQD4

 (6 / 6.8 kW)
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4767 / 74 ΚΑΙ 969 / 78

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Γ.06

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Γ.07

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

Αποθήκη

αναλωσίμων

Διάδρομος

E=17,68τ.μ

Γ.04

MOP-SINK

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χώρος Γραφείων

E=44,62τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο2

E=41,90τ.μ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,83τ.μ

MAIN

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΟΠ 01

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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KAI TΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

4767 / 74 ΚΑΙ 969 / 78

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

A

Δ.05

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Δ.06

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

Διάδρομος

E=17,15τ.μ

Αποθήκη

αναλωσίμων

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Νο2

E=28,70τ.μ

Χώρος Γραφείων

E=28,82τ.μ

A

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ή/και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νο1

E=44,02τ.μ

MAIN

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΟΠ 02

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ
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KAI TΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

4767 / 74 ΚΑΙ 969 / 78

Ρ.Γ. - Ο.Γ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

AA

Ε.08

W.C.

E.01

E=15,39τ.μ

E.02

E=15,36τ.μ.

E.03

E=22,20τ.μ.

E.04

E=33,61τ.μ

E.10

ΧΩΡΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

E=8.71τ.μ.

A

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

E=72,83τ.μ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

1:50

385ΟΠ 03

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.

MAIN

MAIN



MAIN

MAIN

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1:50

385ΟΠ 04

Γ. Γ. Ι. ΡΗΓΟΣ
A. K. Σ. Μ.
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