
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  «ΤΚΗΜΕ-228» 

 
«Αναβάθμιση Εσωτερικής Υπηρεσίας ΑΣΠ Λέσβου» 

 
Το παρόν Συμπλήρωμα Νο2 της Διακήρυξης ΤΚΗΜΕ 228 εκδίδεται προκειμένου: 
 
1. Να τροποποιηθεί στο τεύχος 5 «Τεχνική Προδιαγραφή» η παράγραφος 3.25 ως εξής: 

• η φράση 
«Σε όλους τους πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των κυρίων ζυγών διανομής με τους 
διακόπτες αναχωρήσεως και για εντάσεις από 100 Α και άνω θα γίνουν με μπάρες 
μονωμένες. Όπου δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση μπάρας και για ισχύ μέχρι 400Α, 
μπορεί να γίνει με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους, ώστε να 
αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και να περιβάλλονται από θερμοπλαστική μόνωση.» 
 
• τροποποιείται 

«Σε όλους τους πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των κυρίων ζυγών διανομής με τους 
διακόπτες αναχωρήσεως και για εντάσεις από 100 Α και άνω θα γίνουν με μπάρες 
μονωμένες. Για ισχύ μέχρι και 250Α, μπορεί να γίνει με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες 
λωρίδες λεπτού πάχους, ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και να 
περιβάλλονται από θερμοπλαστική μόνωση ή με καλώδια κατάλληλης διατομής.» 

 
2.  Να προστεθεί στο τεύχος 5 «Τεχνική Προδιαγραφή» στην παράγραφο 3.27 η 

παρακάτω φράση: 
 
«Οι διακόπτες αναχωρήσεων έως 250Α, σε ενότητες από έναν έως τέσσερις, μπορούν 
να τοποθετηθούν επί ενιαίας μεταλλικής βάσης τοποθέτησης, εντός διαμερίσματος. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας, έναντι 
τυχαίας επαφής.» 
 

3. Να μετατεθεί λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων η ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διενεργείται ο Διαγωνισμός για τις 
07.04.2022 αντί στις 31.03.2022 και ώρα 12:00 μμ. 
 

4. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα 
Νο 2, παραμένουν σε ισχύ ως έχουν. 
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