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Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ - 903241 

 
Αντικείμενο:       Συντήρηση επιπέδου W6 των μονάδων 6 και 

7 MTU 12V4000G60 του ΤΣΠ Σύμης ον. 
ισχύος 1,2 MW. 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 

 
Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2 τροποποιείται η Πρόσκληση ΔΠΛΠ-903241, ως εξής: 
 

1. Οι εργασίες συντήρησης κάθε μηχανής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εκατό πέντε 

(105) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Αντισυμβαλλόμενου. 

 

Όλοι οι άλλοι όροι της Πρόσκλησης ΔΠΛΠ-903241 παραμένουν ως έχουν. 

 

  


